CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA
SIPROTECTIA COPILULUI CLUJ
Cod operator de date cu caracter personal 16190 7 4
- Y

SE/APROBA
Dirgétor General
CLAUDIUDANIEL TAMAS

CAIET DE SARCINI
prestari servicii de supraveghere si verificare tehnica in utilizare a
instalatiilor/echipamentelor din domeniul I.S.C.I.R. — operator R.S.V.T.IL.
din cadrul DGASPC Cluj

L. Informatii privind Autoritatea Contractanta:

Denumire: Directia Generala de Asistentd Sociala si Protectia Copilului Cluj
Adresa: General Eremia Grigorescu Nr: 37-39 Localitate: Cluj-Napoca
E-mail: achizitiidgaspc@yahoo.com:

Cod postal: 400304 Telefon: 0264/420146 Fax: 0264/420602

I1. Obiectul caietului de sarcini

Autoritatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze servicii de supraveghere si verificare
tehnicd in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul I.S.C.1.R. — operator R.S.V.T.I.
din cadrul DGASPC Cluj 71356200-0 Servicii de asistenta tehnicd (Rev. 2), mentionate in Anexa
nr. 1.

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantd din documentatia pentru elaborarea si
prezentarea ofertei §i constituie ansamblul cerintelor pe baza cérora se elaboreaza oferta financiara.

III. PROPUNEREA FINANCIARA

Propunerea financiara va fi elaboratd, in mod obligatoriu, cu respectarea datelor si
conditiilor din prezentul Caiet de sarcini .

Criteriul de evaluare al ofertelor este pretul cel mai scizut.
Pretul contractului va rimane ferm, pe toati durata acestuia.

IV. PROPUNEREA TEHNICA

Cerintele impuse in prezentul Caiet de sarcini, privind calitatea, sunt minime. In acest sens,
orice ofertd prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luaté in calcul, dar
numai in mésura in care propunerea tehnicid presupune asigurarea unui nivel calitativ superior
cerintelor minime din Caietul de sarcini.

NOTA :
In conditiile in care ofertantul va prezenta, caracteristici tehnice care nu corespund
cerinelor minime impuse prin caietul de sarcini, oferta acestuia va fi declarata si va fi respinsa .

V. DURATA CONTRACTULUI DE FURNIZARE :
Durata contractului de furnizare: pana la 31.12.2017.



VI. MODALITATI DE PLATA :

Plata se va face prin OP in termen de 30 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii
de catre beneficiar la sediul autoritdtii contractante.

VII. OBLIGATIILE PRESTATORULUI :

Principalele obligatii constau in:

Asigurarea de cétre operatorul R.S.V.T.I. a serviciilor de supraveghere si verificare tehnicd in
utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul L.S.C.LR., in baza legii nr. 64/2008, cu
modifidarile si completirile ulterioare si Ordinul nr. 382/10.09.2009 emis de Inspectia de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, pentru toate
echipamentele incluse iIn Anexa 1.

Conform Ordinului 130/2011 pentru aprobarea metodologiei privind autorizarea responsabilului cu
supravegherea tehnicd a instalatiilor/echipametelor din domeniul ISCIR - operator R.S.V.T.L. ,
sarcinile si indatoririle specifice ale operatorului R.S.V.T.I. -domeniul ISCIR sunt:

* sd identifice toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR ale detindtorului/utilizatorului;

* sd permitd numai functionarea echipamentelor/instalatiilor autorizate si inregistrate la ISCIR;

* si efectueze admiterea functiondrii instalatiilor/echipamentelor si verificarile tehnice in utilizare
la instalatiile/echipamentele la care, conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile, aceste
activitafi se realizeaza de cétre operatorul RSVTI;

* sd solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalatiile pentru
care prescriptiile tehnice prevad acest lucru;

* sd ia masurile necesare §i si se asigure cd instalatia/echipamentul este utilizatd/utilizat in conditii
de siguranta, prin efectuarea reviziilor, reparatiilor si intretinerii de cdtre persoane autorizate,
conform instructiunilor tehnice ale acestora;

* sa se asigure ca utilizarea instalafiei/echipamentului se face numai de catre personalul de
deservire autorizat/instruit intern, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile gi
ale instructiunilor de exploatare ale instalatiilor/ echipamentelor;

*» s3 anunte de indatd ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente Ila
echipamentele/instalatiile pe care le au in evidentd si sa asigure oprirea acestora din functiune si,
daci este posibil, izolarea acestora in vederea cercetarii;

« sa solicite 1n scris conducerii detinatorului/utilizatorului oprirea unor instalatii sau echipamente
ISCIR din cauza defectiunilor apdrute ori ca urmare a necesitatii efectudrii unor lucradri de
intretinere, verificare, revizii, inlocuiri de piese sau reparatii capitale;

» sd solicite autorizarea functiondrii numai a instalatiilor/ echipamentelor care indeplinesc
conditiile de introducere pe piat3, conform legislatiei in vigoare;

» sd verifice existenta documentelor nsotitoare ale instalatiilor/echipamentelor din domeniul
ISCIR, conform actelor normative aplicabile;

+ sd intocmeascd §i sa actualizeze evidenta centralizatd pentru toate instalatiile/echipamentele din
domeniul ISCIR;

* sd instruiascd si sd examineze anual personalul de deservire, att cel autorizat de catre ISCIR, cat
si cel instruit intern, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile si ale
instructiunilor de exploatare ale instalatiilor/ echipamentelor;

* sd asigure existenta la fiecare loc de munca a instructiunilor tehnice specifice pentru utilizarea in
conditii normale a instalatiei/echipamentului si a documentelor cuprinzand masurile ce trebuie
luate in caz de avarii, intreruperi si dereglari ale instalatiei/echipamentului sau ale proceselor in
care aceasta/acesta este inglobata/inglobat;

* si solicite in scris detindtorului/utilizatorului oprirea din functiune a instalatiilor/echipamentelor
la expirarea scadentei de functionare acordate cu ocazia ultimei verificari tehnice in utilizare;



* sd propund in scris conducerii defindtorului/utilizatorului planul de verificari tehnice in utilizare

aferent anului urmdtor, in vederea planificarii conditiilor de pregatire a instalatiilor/

echipamentelor;

* sd urmareascd eliminarea neconformitatilor constatate cu ocazia efectudrii verificarilor tehnice in

utilizare;

+ saverifice gisa vizeze registrele de evidenta a functiondrii  instalatiilor/echipamentelor, 1in

termenele si cu respectarea modalitétilor stabilite in prescriptiile tehnice aplicabile;

* sd urmareascad pregatirea instalatiilor/echipamentelor pentru verificari tehnice in utilizare;

* sa participe la cercetarea  avariilor sau accidentelor ~ produse la instalatiile/echipamentele
ISCIR pe care le are in evidentd, in vederea furnizarii tuturor informatiilor organelor de cercetare

a evenimentelor;

« sa fie prezent In termen de maximum 120 minute la instalatiile/echipamentele pe care le are in

supraveghere in cazul producerii unor avarii, accidente sau la solicitarea inspectorului de

specialitate din cadrul ISCIR.

Pentru serviciile de operator RSVTI, operatorii economici participanti la selectia de oferte trebuie

sa respecte urmatoarele cerinte:

(a) Pot participa persoane juridice autorizate ISCIR care desfasoara activitatea de operator

RSVTI prin cel putin doua persoane fizice autorizate ca operator RSVTI angajate, si se afla in zona

de competenta a inspectiei teritoriale ISCIR Cluyj;

(b) Se vor prezenta copii (semnate conform cu originalul si stampilate de operatorul economic)

dupa autorizatia de operator RSVTI eliberata de ISCIR, valabile la data deschiderii ofertelor, atat

de catre societatea comerciala cat si de persoanele fizice angajate.

Prestatorul se obliga sa asigure resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele si orice alte

asemenea, cerute de si pentru confract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este

prevazuta in contract.

Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate,

cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

VIII. Obligatiile achizitorului

Achizitorul se obligd sad recepfioneze serviciile prestate in termenul convenit. Achizitorul se
obligd sa plateasca pretul catre prestator in termen de 30 zile, in baza facturilor inregistrate la
achizitor si a proceselor verbale semnate de catre reprezentantii centrelor.

Plata acestor servicii se va efectua in max. 30 de zile de la emiterea facturii.

Caietul de sarcini are ca si documente anexate:
- Anexa nr. 1 - Lista echipamente/instalatii aflate sub incidenta ISCIR din subordinea autoritatii
contractante.

Sef serviciu: Raluca Baidoc
Intocmit: Cons. Sup. Diana Cutinii



ANEXA 1 Lista centralelor termice si instalatiilor

Q=24 kw
Tmax=105 C

NR. | Denumirea instalatiei / Nr. De fabricatie / anul de | Parametrii Obs Locul functionarii
CRT | echipamentului fabricatie
1. | Cazan VIESSMANN 7144402100073106/2001 Pmax=6 bar; | Sediu DGASPC, Cluj
(Vitorond 200) Q=440kw Napoca Str. G-ral E.
Tmax=120 C | Grigorescu 37-39
2. | Cazan VIESSMANN 7144402100103100/2001 Pmax=4 bar; | Sediu DGASPC, Clyj
(Vitorond 200) Q=440kw Napoca Str. G-ral E.
Tmax=120 C | Grigorescu 37-39
3. | Cazan Protherm Pmax=4 bar; | Complex De Servicii
Q=65kw Destinat Protectiei
Tmax=120 C | Copilului Nr. 2, Cluj
Napoca Str. 11
Octombrie 5
4. | Cazan Vaillant VKS 84/7-2EU | 0000317190020052859/200 | Pmax=3 bar; | Complex De Servicii
0 Q=105 kw Pentru Recuperarea
Tmax=120 C | Copiilor Cu Handicap
Neuro-Psihic Usor Si
Mediu Nr.9,,Tandarica”,
Cluj Napoca Str.
Sunatoarei 4
5. | Cazan Vaillant VKS 96/7-2E | 00003017200020051384/20 | Pmax=3 bar; | Complex De Servicii
00 Q=105 kw Pentru Recuperarea
Tmax=110 C | Copiilor Cu Handicap
Neuro-Psihic Usor Si
Mediu Nr.9,, Tandéarica”,
Cluj Napoca Str.
Sunatoarei 4
6. | Cazan SIETA CIA 55 0256/2002 Pmax=3 bar; | Complex De Servicii
Q=64 kw Pentru Recuperarea
Tmax=90 C | Copiilor Cu Handicap
Neuro-Psihic Sever Nr.
v 10 ”Pinocchio”, Cluj
o Napoca, str. Hasdeu, nr.
10
7. | Cazan SIETA SA CIA 55 f.5./2002 Pmax=3 bar; | Complex De Servicii
Q=064 kw Pentru Recuperarea
Tmax=90 C | Copiilor Cu Handicap
Neuro-Psihic Sever Nr.
10 Pinocchio”, Cluj
Napoca, str. Hasdeu, nr.
10
8. | Cazan Vaillant f.s./2003 Pmax=3 bar; | Centrul Copii abuzati,

Cluj Napoca str. Avram
lancu nr. 56




o

9. | Centrala Immergas Centrul Perlino, Cluj
Napoca, str. Actorului
nr.2 A
10.| Cazan REMEHA, GAS 3 009076/1988 Pmax=6 bar; | Centrul De Ingrijire Si
BHR Q=127 kw Asistenta, Cluj Napoca,
Tmax=105 C | str. 21 Decembrie 138
11.| Cazan REMEHA, GAS 3 009077/1988 Pmax=6 bar; | Centrul De Ingrijire Si
BHR Olanda Q=127 kw Asistenta, Cluj Napoca,
Tmax=105 C | str. 21 Decembrie 138
12.| Cazan NOVA FLORIDA 105120623 Pmax=4 bar; | Centrul De Ingrijire Si
Qmax=23,3 | Asistentd, Cluj Napoca,
kw Tmax=95 | str. 21 Decembrie 138
C
13.| Cazan BRAVA NOVA 96020547 Pmax=4 bar; | Centrul De Ingrijire Si
FLORIDA PRACTICA SE Qmax=23,3 | Asistentd, Cluj Napoca,
kw Tmax=95 | str. 21 Decembrie 138
C
14.| APAC Ferroli Prometeu CL 070149868/2008 Qmax=24 kw | Centrul De Ingrijire Si
13 Asistentd, Cluj Napoca,
str. 21 Decembrie 138
15.| Cazan LAMBORGHINI 99200/1998 Pmax=3 bar; | Centrul De Ingrijire Si
GASTER Qmax=68 kw | Asistentd, Cluj Napoca,
Tmax=95C | str. 21 Decembrie 138
16.| Cazan DE DIETRICH 2505 Qmax=42 kw | Complex servicii Cluj
Napoca, str. G-ral E.
Grigorescu 37-39
17.| Cazan Fondital B11-BS SCBAR42MF6050 2007 Pmax=60 kw | Centrul De Primire A
Copilului in Regim De
Urgenta “Gavroche”,
Cluj Napoca, str. G-ral
E. Grigorescu 37-39
18.| Cazan Fondital B11-BS SCBAR42MF6050 2008 Pmax=60 kw | Centrul De Primire A
Copilului In Regim De
Urgenta “Gavroche”,
Cluj Napoca, str. G-ral
E. Grigorescu 37-39
19.| Cazan VIESSMANN 7415054206635100 Pmax=24 kw | Centrul De Primire A
Copilului In Regim De
(Vitorond 100) Urgenta “Gavroche”,
Cluj Napoca, str. G-ral
E. Grigorescu 37-39
20.| Cazan FONDITAL Pmax=100 Adapost Arlechino Cluj
kw Napoca, str. Fabricii de
Zahar 49-51
21.| APAC Ferroli Prometeu CL 31249737 Pmax=22,7 Centrul Perlino, Cluj
13 kw Napoca, str. Actorului

nr.2 A




22.| Acroterm Lamborghini Qmax=9,5 Centrul De Ingrijire Si
kw Asistentd, Cluj Napoca,
str. 21 Decembrie 138
23.| Aeroterm Lamborghini Qmax=9,5 Centrul De Ingrijire Si
kw Asistenta, Cluj Napoca,
str. 21 Decembrie 138
24.| Aeroterm Lamborghini Qmax=9,5 Centrul De Ingrijire Si
kw Asistentd, Cluj Napoca,
str. 21 Decembrie 138
25.| Cazan BALTUR - F.S. Pmax=3 bar; | Centrul De Recuperare
SPARKGAS T-AR-200 Qmax=104 Si Reabilitare Neuro-
kw Psihiatricd, Gherla, str.
Tmax=105 C | Plugarilor nr. 24
26.| Cazan BALTUR - F.S. Pmax=3 bar; | Centrul De Recuperare
SPARKGAS T-AR-200 Qmax=104 Si Reabilitare Neuro-
kw Psihiatrica, Gherla, str.
Tmax=105 C | Plugarilor nr. 24
27.| Cazan Vaillant VK 02003015850020052036/20 | Pmax=3 bar; | Unitati De Tip Familial
02 Qmax=45 kw | Gherla
KILASSIK 40 Tmax=105 C | str. Teiului nr. 2A
28.| CT IMMERGAS VITRIX 32 | 6409274-4 P max =32 Unitati De Tip Familial
KW kw Gherla
str. Teiului nr. 2A
29.| Cazan SIME FORMAT ZIP- | 3547300601 /2005 Pmax=6 bar; | Unitati De Tip Familial
5-25 BF Qmax=25 kw | Gherla, str. Tudor
Tmax=105 C | Vladimirescu nr. 70A
30.| Cazan SIME FORMAT ZIP- | 3547300685 / 2005 Pmax=6 bar; | Unitéti De Tip Familial
5-25 BF Qmax=25 kw | Gherla, str. Dumbravei
Tmax=105C | nr.71
31.| Cazan Ferroli Pmax=6 bar; | Unitati De Tip Familial
Qmax=24 kw | Gherla, str. Dragos
Tmax=95C Voda, nr. 45 A
32.| Cazan Motan 66059/2004 Pmax=6 bar; | Unitati D¢ Tip Familial
Qmax=24 kw | Gherla, str. A. Vlahuta
Tmax=95C
33.| Cazan ARISTON-UNO TX 23 | 0063a14547 /2002 Pmax=6 bar; | Unitati De Tip Familial
MFFI Qmax=24 kw | Gherla, str. Gradinarilor
Tmax=95C | nr.18
34.| Cazan HERMAN Pmax=24 kw | Unitéti De Tip Familial
Gherla, str. Staruintei nr.
15
35.| Cazan Motan Pmax=24 kw | Unitati De Tip Familial
Gherla str. Gelu 38A
36.| Cazan PROTHERM 24 BTV | 0210150567124BTVRO15 | Pmax=24 kw | Unitéti De Tip Familial
RO /2002 Gherla, str. Stejarului 6.

ap 16




37.| Cazan Protherm Lins Pmax=24 kw | Unitati De Tip Familial
Gherla, str. Staruintei 10
ap 39
38.| Cazan Sime Pmax=42,5 Unitati De Tip Familial
kw Gherla, str. Dejului nr. 2
39.| Centrala Immergas Vitrix Pro Pmax=55 kw | Unitati De Tip Familial
Gherla, str. Hasdatii, nt.
18A
40.| Cazan SIETA CMI 160 0265 /2002 Pmax=6 bar; | Centrul De Recuperare
Qmax=186 Si Reabilitare
kw Neuropsihiatrica Jucu,
Tmax=115C | Principala nr. 275
41.| Cazan SIETA CMI 160 0265 /2002 Pmax=6 bar; | Centrul De Recuperare
Qmax=186 Si Reabilitare
kw Neuropsihiatrica Jucu,
Tmax=115 C | Principala nr. 275
42.| Cazan CRAMP-Kovo 130 Pmax=4 bar, | Huedin, A. lancu 41
Qgmax=130
kw
Tmax=90C
43.| Cazan CRAMP-Kovo 130 Pmax=4 bar, | Huedin, A. lancu 41
Qmax=130
kw
Tmax=90C
44.| Cazan Romstal Viadrus V22D | B44227076 /2002 Pmax=4,5 Casa Amicii Huedin str.
bar, Trandafirilor 33
Qmax=30 kw
Tmax=90C
45.| Cazan SIME 36337302251 / 2006 Pmax=4.,5 Casa Cuore, Huedin str.
bar, Salcamilor nr. 33
Qmax=39.5
kw
Tmax=90C
46.| Cazan CRAMP-Kovo Rima Qmax=29 Huedin, str. A. Iancu 41
kw,
Pmax=1,5
47.| Cazan VIADRUS U22 B 06339603 /2003 Qmax= 30 Casa Pheonix Huedin
kw str. Salcamilor 17
48.| Cazan VITOLINO 100-S Qmax= 80 Centrul De Ingrijire Si
kw, Tmax=95 | Asistentd “Sfantul
C Nicolae™, Mociu str
Principala nr. 127
49.| Cazan VITOLINO 100-S Qmax= 60 Centrul De Ingrijire Si
kw, Tmax=95 | Asistentd “Sfantul
C Nicolae”, Mociu str
Principala nr. 127
50.| Cazan ORLAN 130 Qmax= Centrul De Ingrijire Si
130kw Asistenta, Luna De Jos,
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nr. 17

ClasicF 24 E

51.|{ Cazan ORLAN 130 Qmax= Centrul De Ingrijire Si
130kw Asistenta, Luna De Jos,
nr. 17
52.| Cazan Protherm URS 50 KW Qmax=50 Centrul De Ingrijire Si
kw Asistentd Cafcdu, str
Principala nr. 90
53.| Cazan Protherm URS 50 KW Qmax=50 Centrul De Ingrijire Si
kw Asistentd Cafcau, str
Principala nr. 90
54.| Cazan FERROLI Pegasus 0750140057/2007 Qmax=136 Centrul De Ingrijire Si
kw Asistenta Catcau, str
Principala nr. 90
55.| Cazan FERROLI Pegasus 0750140054/2007 Qmax=136 Centrul De Ingrijire Si
kw Asistenta Catcau, str
Principala nr. 90
56.| Cazan ATMOS AC 15E-DC Qmax=97 kw | Centrul Pentru Persoane
100 S Varstnice, Recea Cristur
- str. Principala 166
57.| Cazan FERROLI Peegasus G- | 0728140045 /2007 Qmax=136 Complexul De Servicii
20 kw Comunitare Destinat
Persoanelor Adulte,
Campia Turzii, str.
Baritiu nr. 57
58.| Cazan FERROLI Peegasus 0346140057 / 2003 Qmax=187 Complexul De Servicii
Plus kw Comunitare Destinat
Persoanelor Adulte,
Campia Turzii, str.
Baritiu nr. 57
59.| Cazan Sieta B 11 BS 0266 /2002 Qmax=58 kw | Centrul De Zi $i
Maternal, Campia
Turzii, Piata Mihai
Viteazul, nr 1A
/ 60.| Cazan HERMAN 127894 / 44 2006 Pmax=3 bar; | Centru Pentru
- SUPERMICRA 30 SE Qmax=30 Reabilitare Socialad Si
kw; Tmax= Primire In Regim De
95C Urgentd A Victimelor
Traficului De Persoane
Céampia Turzii, Campia-
Turzii, str. Aurel Vlaicu,
nr. 21 A
61. Cazan PROTHERM LYNX Pmax=24 Unitdti De Tip Familial
24 TF KW Turda, str. Lianelor, nr.1
bl N ap 4
62.| Cazan Saunier Duval Thema Pmax=24 kw | Unitati De Tip Familial

Turda, str. Lotus nr.6 bl
A9ap 17




63.| Cazan PROTHERM LYNX Pmax=24 Unitati De Tip Familial
24 TF KW Turda, str.Macilor nr. 20
ap. 64
64. Cazan Ariston T2/23 MFFI Pmax=24 Unitati De Tip Familial
KW Turda str. Macilor nr. 16
ap. 27
65.| Cazan Vailant VM IT 356-7 2003 Pmax=35 Casa De Tip Familial
KW Floresti str. Horea nr.53
66.| Cazan Vailant VM IT 356-8 2003 Pmax=35 Casa De Tip Familial
KW Floresti str. Horea nr.55
67.| Cazan Herman AQVA 29SE | 37519/ 15.01 /2001 Pmax=3 bar; | Casa De Tip Familial
Qmax=31 kw | Buna Vestire, Apahida
Tmax=90 C Str. Parcului 24
68.| Cazan Protherm Grizzli Qmax=100 Centrul Pentru Persoane
kw Varstnice Gherla str. 1
Decembrie nr.46
69.| Cazan Immergas 0931L10111 Qmax=73,5 | Centrul Maternal str. G-
kw ral Eremia Grigorescu
nr. 37-39
70.| Cazan VITRIX 50-IMERGAS | 4103813 Qmax=50 kw | Adapostul De Zi Si De
Noapte Pentru Copiii
Strazii
“Arlechino”Fabricii de
Zahar 49-51
71.| Cazan VITRIX 75 3768417 /2009 Qmax=72,6 | Adadpostul De Zi Si De
kw Noapte Pentru Copiii
Strazii
“Arlechino”Fabricii de
Zahar 49-51
72.| Cazan VITRIX 50-IMERGAS | 4103784 Qmax=50 kw | Adapostul De Zi Si De
Noapte Pentru Copiii
Strazii
“Arlechino”Fabricii de
Zahar 49-51
73.| Cazan VIESSMANN 7373010807542100 Qmax=34,4 | Adapostul De Zi Si De
VITODEMS 200W kw Noapte Pentru Copiii
Strazii
“Arlechino”Fabricii de
Zahar 49-51
74.| Cazan Chafoton 35kw Qmax=35kw | Adapost De Zi Si De
Noapte Pentru Copii
Strazii Turda str.
Campiei nr. 51 A
75.| Cazan Chafoton 35kw Qmax=35kw | Adapost De Zi Si De
Noapte Pentru Copii
Strazii Turda str.
Campiei nr. 51 A
76.| Cazan Linx 24 TE Qmax=24kw | Cluj-Napoca, str. Aurel

Vlaicu 27




77.

Cazan Immergas

3533130-0

Qmax=31kw

Centru Recuperare
Sfanta Irina Turda
Str.Ghe,Baritiu nr,41

78.

Cazan Bosh

7712231797

Qmax=40kw

Centru Recuperare
Sfanta Irina Turda
Str.Ghe,Baritiu nr,41

79.

Cazan Ariston MTS

2321516101506/2014

Qmax=24kw

Registratura Str.G-ral
E.Grigorescu nr.37-39

80.

Cazan Ariston MTS

23152020002329/2014

Qmax=24kw

Cladire poarta Str.G-ral
E.Grigorescu nr.37-39

81.

Cazan Ferroli

1430L50630

Qmax=37kw

Casa De Tip Familial
Str.G-ral E.Grigorescu
nr.37-39

82.

Cazan Bereta

L5N3050101/2015

Qmax=30kw

Casa De Tip Familial
Cluj-Napoca,
str.Nirajului ,nr.2A
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